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Schulzentrum Mossi
Regenwasser wir

Naturnahe Prozesse sparen 90 % Energie

Beschattung und Kiihlung von (halb-)6ffentlichen Gebiuden mit Verwendung

von Regenwasser
Klaus W. Koénig

Die Niedrigstenergiehduser der Zukunft werden im Sommer auen griin und innen kiihl sein. Gebdudebegriinung bietet Be-
schattung und Verdunstungskalte. Wird die Begriinung bewassert durch gesammelte Niederschlige, ergeben sich Einspa-
rungen an Betriebskosten fiir Wasser und Energie. Im st&dtischen Umfeld verbessern sich dadurch zugleich das Mikroklima
und der natirliche Wasserkreislauf. Fachplaner ergénzen kiinftig diesen nachhaltigen und Kosten sparenden Ansatz bei
offentlichen und halbéffentlichen Gebiuden durch die adiabate Abluftkiihlung mit dem gespeicherten Regenwasser.

In der Physik wird die bei Verdunstung von 1 m® Wasser al-
leine durch Anderung des Aggregatzustandes gebundene
Energie mit etwa 700 kWh angegeben, bezogen sich auf die
Verdunstung bei 45 °C. Bei 100 °C sind es noch 630 kWh.
In Stadtzentren wiirde dieser physikalische Effekt der Wir-
mebindung als natirliche Kihlung gut funktionieren, wiren
gentigend wasserhaltige Flachen vorhanden. Meist wird je-
doch die Solarstrahlung, statt in Verdunstung von Wasser, in
flhlbare Warme und langwellige Strahlung umgesetzt. Die
Mehrzahl der Gebaude in Stadten ist von einem solchen ur-
banen Hitzeinseleffekt betroffen. Zudem werden die inneren
Warmelasten in den an Wind armen Sommermonaten nicht
ausreichend abgefiihrt.

Eine Losung bietet vor diesem Hintergrund die Geb3ude-
begriinung, bewassert durch gesammeltes Regenwasser.
Grundsatzlich ist die Bewirtschaftung der Niederschlige

zur Rickfihrung in den natlrlichen Wasserkreislauf von
zentraler Bedeutung fiir den Klimaschutz. Denn solange Re-
genwasser wie bisher abgeleitet wird, fehlt eine Menge Luft-
feuchtigkeit, die fiir weiteren Niederschlag notwendig ist.

Berliner Modellvorhaben

Extensiv begriinte Dacher wandeln in den Sommermonaten
58 % der Strahlungsbilanz in die Verdunstung von Wasser
um. Im Gegensatz dazu liegen Bitumendacher bei 6 %, wie
Messungen an zwei benachbarten Dichern der UFA Fab-
rik in Berlin bestatigen. Ein groBes Energieeinsparpotenzial
haben desweiteren Fassadenbegriinungen im Vergleich zu
einem konventionellen Sonnenschutz. Dies zeigt ein Mo-
nitoring am Neubau des Institutes fur Physik als Teil der
Humboldt-Universitat zu Berlin auf dem Campusgelinde Ad-
lershof. Hier wird Regenwasser sowohl zur Bewisserung der
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Fassadenbepflanzung als auch zur Verdunstungskiihlung im
WarmeUbertrager der Zu- und Abluft eingesetzt. Dass dabei
bis zu einer AuBentemperatur von 30 °C auf konventionell
erzeugte Kalte verzichtet werden kann, ist ein wertvoller und
auf alle Neubauten Ubertragbarer Beitrag zum Klimaschutz.
Die Gebaudebegriinung schiitzt durch Beschattung die
stidlichen Fassaden vor hohen Temperaturen. Mit wissen-
schaftlicher Untersuchung begleitet die Hochschule Neu-
brandenburg und die Technische Universitit Berlin dieses
stadtékologische Modellvorhaben der Senatsverwaltung fiir
Stadtentwicklung Berlin seit Baubeginn vor 15 Jahren. Eines
der Ergebnisse: Naturnahe Prozesse konnen nahezu 90 % an
Betriebskosten fiir die Gebaudekiihlung sparen im Vergleich
zu konventionellen Systemen [3] [6].

Fassadenbegriinung zur Beschattung

Neun Fassaden des Institutes fur Physik sind begriint. Das
Regenwasser von 4.700 m? Dachfliche wird in unterirdi-
schen Betonzisternen gesammelt und zum Teil fiir die Fas-
sadenbegriinung genutzt. Dazu versorgt eine automatische
Tropfbewdsserung Kiibelpflanzen in 29 Abschnitten. Die
Anstaupegel in den Kiibelwannen werden durch eine elekt-
ronische SPS-Steuerung kontrolliert. Der Bedarf zur Bewas-
serung der Fassadenpflanzen betragt nach Auswertung der
bisher gewonnenen Daten 250 m® pro Jahr.

Die verschattende Wirkung der Fassadenbegriinung im
Vergleich zum konventionellen Sonnenschutz kontrollieren
jeweils 7 Strahlungssensoren. Um die Ergebnisse auf andere
Standorte tbertragen zu kdnnen, werden zudem umfangrei-
che mikroklimatische Messungen durchgeftihrt. In den ers-
ten Jahren waren viele Fassadenpflanzen abgestorben. Als
Ursache konnte Marco Schmidt von der Technischen Uni-
versitdt Berlin mehrere Einfliisse ausmachen, insbesondere
den Austrag eines Herbizids aus der Dachabdichtung. Mitt-
lerweile hat die Berliner Senatsverwaltung eine Handlungs-
empfehlung zur Vermeidung dieses Effekts herausgegeben
[9]. Aber auch mangelnde Pflege und tiefer Frost im Winter
waren ausschlaggebend fiir den Ausfall einzelner Arten.

Um den funktionsfahigen Zustand langfristig zu erhalten,
sind regelmiRige Uberpriifungen der technischen Kompo-
nenten der Fassadenbegriinung erforderlich. Dazu gehdéren
die Befestigungsteile der Pflanzkiibel, die Kletterhilfen so-
wie die Einrichtungen der Bewdasserung und Diingung. Es hat
sich gezeigt, dass etwa drei bis vier Pflegedurchgange in der
Vegetationsperiode erforderlich, aber auch ausreichend sind
[3]. Je nach Belaubungsdichte von Kletterpflanzen gelan-
gen nur noch 20 Prozent der einfallenden Strahlung auf die
Wandoberfliche. Messungen haben ergeben, dass sich die
Oberflachentemperaturen im Vergleich mit einer unbegriin-
ten Wand um 15K verringern. Den groBten Anteil an diesem
Effekt hat die Beschattung durch die Blatter der Pflanzen,
wahrend der geringere Teil auf die Transpiration zurlick zu
fUhren ist [1].

,Stadtbaume, Fassaden- und Dachbegriinungen tragen
durch Verschattung, Dammung und Verdunstungseffekt
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zur Abkihlung bei. Urbanes Griin macht unsere Stadte wi-
derstandsfahiger gegen den Klimawandel und gleichzeitig
attraktiv und lebenswert. Stadtnatur muss daher als griine
Infrastruktur verstarkt geférdert und 'ausgebaut' werden",
sagte BfN-Prasidentin Prof. Beate Jessel zur Er6ffnung einer
vom Bundesamt flir Naturschutz (BfN) gemeinsam mit dem
Helmholtz-Zentrum fir Umweltforschung (UFZ) und dem
Deutschen Zentrum fir integrative Biodiversitatsforschung
(iDiv) veranstalteten internationalen Fachkonferenz im No-
vember 2015 in Bonn. Solche positiven Beitrdge von stad-
tischem Griin zur Energieeinsparung - und somit zum Kili-
maschutz - konnten beispielsweise an einer Griinfassade in
Wien nachgewiesen werden: Die sommerliche Verdunstung
der Pflanzen an der 850 m* groRen Fassade entspricht ei-
ner Kiihlleistung von etwa 45 Klimaanlagen mit jeweils 3000
Watt und 8 Stunden Betriebsdauer. Auch minderte sich laut
Jessel der winterliche Warmeverlust des Gebaudes um bis
zu 50 %. [5].

Adiabate Abluftkiihlung mit Regenwasser

Der Wéarmetibertrager ist in der Regel derselbe, der im Win-
ter fiir die Warmeritickgewinnung genutzt wird. Das Regen-
wasser wird in den Abluftstrom gespriiht und kiihlt die Abluft
im Warmelbertrager deutlich ab. Von Luft zu Luft, meist im
Plattenwarmelibertrager, wird die Zuluft mit der Abluft vor-
gekihlt, ohne dass die sich begegnenden Luftstrome direkt
miteinander in Kontakt treten. Man spricht hier von ,adia-
bater Abluftkiihlung®. Diese Art der Gebaudeklimatisierung
mit Regenwasser verbessert zusatzlich das Mikroklima im
Gebdudeumfeld. Im Idealfall verlasst die Abluft den War-
melibertrager im Temperaturniveau der AuBenluft bei ei-
ner Luftfeuchte von 100 %. Regenwasser hat des Weiteren
eine geringe elektrische Leitfdhigkeit als Indikator fiir einen
geringen Salzanteil. Gegentiber der Verwendung von Trink-
wasser zur Erzeugung von Verdunstungskalte wird nur halb
so viel Wasser bendtigt und kein Abwasser erzeugt [6].>>
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Realisierte Projekte auBerhalb Berlins
Schule in Mdssingen: Ein Schwerpunkt in der Haustechnik
dieses 2014 neu erstellten ,integrativen Schulgebiudes"”
ist die Regenwassernutzung, die den Sanitdrbereich mit
Betriebswasser versorgt sowie das Betriebswasser fiir die
adiabate Kiihlung liefert. Das Niederschlagswasser wird
vom 1.800 m? groBen Griindach gesammelt. Der Regen-
wasserspeicher mit 48 m® Fassungsvermégen, die Drucker-
héhungsanlage und das separate Leitungsnetz zu den Ver-
brauchern ergénzen das System. Der Uberlauf des Speichers
versickert auf dem Schulgelédnde. Die beiden Klimaanlagen
sind mit einem Nennluftvolumenstrom von 15.660 m*/h
fur die Klassenrdume und 9.000 m®/h fiir die Mensa ausge-
legt. Die adiabate Abluftkiihlung erzeugt darin bei maxima-
lem Volumenstrom eine Leistung von 156 kW bzw. 90 kW.
Bei den Klimaanlagen wurde bewusst auf ein Backup durch
eine konventionelle Kompressionskiltemaschine verzich-
tet. Hierdurch sinken die Investitionskosten, aber auch die
Betriebskosten [4]. Gegenliber der konventionellen Lésung
mit Kompressionskaltemaschine entstehen pro Tag bei 8
Stunden Volllastbetrieb Einsparungen von 178 Euro Strom-
kosten, ermittelte Marco Schmidt von der Technischen Uni-
versitat Berlin. Im Vergleich zu einer Absorptionskélteanlage
seien es sogar 369 Euro pro Tag fiir Wiarme, Strom, Wasser
und Abwasser. Die Stromkosten fiir den Pumpenbetrieb der
Regenwassernutzungsanlage und der adiabaten Abluftkiih-
lung fallen mit etwa 4 Euro pro Tag dagegen verschwindend
gering aus. Der Betriebskostenvergleich wurde von Schmidt
aus einem Forschungsprojekt des Bundeswirtschaftsminis-
teriums im Programm www.eneff-stadt.info [6] abgeleitet.
Gymnasium Riedberg in Frankfurt: Der Neubau fiir 1.350
Schiiler ist seit 2013 in Betrieb. Das Regenwasser von ins-
gesamt 2.500 m? Dachfliche wird in einem 36 m® fassenden
Regenspeicher gesammelt und zur adiabaten Abluftkiihlung
verwendet. Die Betriebskosteneinsparung im Vergleich zu ei-
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Das Prinzip der adiabaten Abluftkiihlung in Klimatisierungsanlagen. Das von
den Dachern gesammelte Regenwasser wird innerhalb des Warmelibertra-
gers in die Abluft gespriiht und kuhlt diese deutlich ab. Der Effekt tibertragt
sich auf die Zuluft.

ner herkdmmlichen Kompressions-K&ltemaschine liegt nach
Angabe der Planer bei ca. 1.000 Euro pro Jahr. Zuséitzlich
entfallen Gebiihren fiir die Niederschlagsableitung [2]. Ein
weiteres Projektbeispiel bietet die Hochschule Pforzheim:
Hier wurde der Neubau bzw. die Erweiterung der Fakultit
flir Technik mit adiabater Abluftkiihlung umgesetzt und 2015
fertiggestellt [7].

Gymnasium Riedberg in Frankfurt am Main.

- Neubau fiir 1.350 Schiiler, 2013 fertiggestellt.
Ansicht von der Altenhéferallee, Ecke Friedrich-
Dessauer-StraRe.



Planung, Bau, Betrieb und Wartung

Hinweise zu Planung, Bau, Betrieb und Wartung von raum-
lufttechnischen Anlagen sowie hygienischen Anforderungen
an die Anlagen sind den VDI-Richtlinien 3803 und 6022 zu
entnehmen. Durch eine neue Verordnung will das Bundes-
umweltministerium einen hygienisch einwandfreien Betrieb
mit Verdunstungsktihlung sicherstellen. Der erste Entwurf
einer Verdunstungskihlanlagenverordnung wurde den be-
troffenen Kreisen von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
zur Anhérung zugesandt. Diese Fassung bedarf der Zustim-
mung des Bundesrates und soll noch im Jahr 2016 erschei-
nen.

Fazit

Die Regenwassernutzung als Ressource flir die Bewasserung
der Fassadenbegriinung und fiir die adiabate Abluftkiihlung
bringt Energieeinsparung, da weiches Regenwasser nicht
entsalzt werden muss. Zugleich wird bei der Verwendung
von Regenwasser anstelle von Trinkwasser in den Klimaan-
lagen Wasser und Abwasser gespart. Weiterer Synergieef-
fekt: Regenwasser kehrt in den nattirlichen Wasserkreislauf
von Niederschlag und Verdunstung zurtick. Dies hat positive
Auswirkungen auf das lokale Mikroklima und reduziert das
Phanomen der globalen Erwarmung [8].
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Hygienische Sicherheit

Zur hygienischen Absicherung der adiabaten Abluftkiihlung
ist Vorsorge zu treffen, damit kein Kontakt des Betriebswas-
sers und damit der Abluft zur Zuluft besteht. Hierftr sind
mehrere Maknahmen maoglich [3]:

- Um bei eventuellen Undichtigkeiten des Warmeubertra-
gers den Ubertritt von Abluft in die Zuluft zu verhindern, wird
eine Druckumkehr innerhalb der Anlagen bei der Planung
empfohlen. Dies erfordert den Einbau von Schubventilato-
ren vor den Anlagen fiir die Zuluft, damit ein Uberdruck der
Zuluft gegeniiber der Abluft entsteht.

- Das Betriebswasser sollte (einmal téglich oder wochentlich)
entleert werden, sobald die adiabate Abluftkiihlung aulker
Betrieb geht.

- Zuluft und Abluft/Fortluft sind auRerhalb des Gebaudes
moglichst weit voneinander getrennt zu flihren, so dass die
Abluft nicht in die Zuluft Ubertreten kann.

- Fir eine vollstandige Trennung von Abluft und Zuluft ist in
Substitution zu Plattenwarmedibertragern ein Warmetrager-
medium maoglich (in der Regel Wasser/ Glykolgemisch). Bei
diesen sog. Kreislaufverbundsystemen ist auch eine raumli-
che Trennung zwischen Zu- und Abluftfihrung moglich.

- Grundsatzlich wird zu den o.a. Maknahmen der Sicher-
stellung der Trennung Zu-/Abluft eine UV-Desinfektion des
Betriebswassers mit DVGW-gepriiften/zertifizierten Anlagen
empfohlen. Eine weitere UV-Entkeimung wird dezentral im
Umlauf der Anlagen empfohlen, um eine mogliche Wieder-
aufkeimung auszuschlieken.

- In die Anlagen zur adiabaten Kiihlung sind Mdglichkeiten
zur Beprobung der Betriebswasserqualitdt einzubauen
(kurzer Metallhahn mit Kugelventil) - kann gleichzeitig der
manuellen Entleerung dienen.
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